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Wszyscy zainteresowani

Dot.

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone jest w trybie Wytycznych
Instytucji  Zarzadzajacej Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamdwien wspétfinansowanych ze
srodkow EFRR w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo zamoéwien publicznych
»,Dostawa wyposazenia wraz z montazem w ramach projektu pn. Modernizacja energetyczna
budynku Szpitala Specjalistycznego ,,Sanus” w Stalowej Woli”

Zamawiajgcy informuje ze w dniu 15.04.2019 r. wptynety nastepujgce pytania:
Pytanie nr 1.

W pkt. 3.5 PFU jest zapis: , Ze wzgledu na specyfikacje realizacji inwestycji, tj. montaz
kolektorow stonecznych, paneli PV, pomp ciepta wraz urzadzeniami wspomagajgcymi,
kottami gazowymi ....” Czy w zakres zadania wchodzi takze instalacja solarna? W pozostatej
czesci PFU oraz IDW nie ma o tym mowy.

Odp.: W zakres zadania nie wchodzi instalacja solarna.

Pytanie nr 2.

Prosimy o o informacja w ktérym miejscu nalezny sie podtaczy¢ do istniejacej instalacji
c.w.u.?

Odp.: Do istniejacej instalacji c.w.u. nalezy wpiac sie w pomieszczeniu kottowni.

Pytanie nr 3.

Czy w zakres Zamdwienia wchodzi dostawa i montaz zasobnikow c.w.u. wraz z osprzetem czy

podtyczenie do istniejgcych? Jesli zasobniki majg by¢ dostarczone prosimy o podanie
niezbednych danych do ich doboru.

Odp.: W zakres zamoOwienia wchodzi podtgczenie do istniejgcych zasobnikéw c.w.u., oraz
dostarczenie i montaz urzadzen do prawidtowej pracy instalacji.
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Pytanie nr 4.

Przy opisie gazowych pomp ciepta jest zapis o 10 letniej gwarancji. Zaden producent nie
udzieli gwarancji na taki okres. Standardowy okres gwarancji producenta to 24 miesiace, z
mozliwoscia do przedtuzenia na 60 miesiecy, przy przeprowadzanych systematycznie
okresowych przegladach wykonywanych przez uprawniony do tego Serwis.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza skrécenie okresu gwarancji do 60 miesiecy na urzadzenia.
Wszelkie koszty zwigzane z okresem gwarancji urzadzenia ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 5.

Wg punktu 7.3 PFU konserwacja i serwisem powinna zaja¢ sie firma z odpowiednimi

uprawnieniami, kto ponosi koszty okresowych przeglagdéw w okresie gwarancji Zamawiajacy
czy Wykonawca?

Odp.: Koszty okresowych przegladéw zgodnie z wytycznymi producenta w okresie gwarancji
urzadzenia ponosi Zamawiajacy.

Pytanie nr 6.
Prosimy o potwierdzenie, ze oferty mozna sktadac na poszczegéline czesci Zamowienia
oddzielnie.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza mozliwos¢ ztozenia czeSciowych ofert.

Odpowiedzi na pytania stanowia integralng czes$é Instrukcji dla wykonawcédw i Programu
funkcjonalno — uzytkowego i prosze je uwzglednic¢ przy sktadaniu ofert

Z powazaniem
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