Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Fundusze — .
U@l curopeiskie Rzeczpospolita
Program Regionalny ~

Stalowa Wola 23.04.2019 r.
SANUS
Szpital Specjalistyczny Sp. z 0.0.
ul. Wojska Polskiego 5
37-450 STALOWA WOLA

1. 15 843 14 18 . N
NIP 865—2%%—98—61, REGON: 181076267 Wszyscy zainteresowani

Dot.

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone jest w trybie Wytycznych Instytucji
Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 w sprawie udzielania zamoéwien wspotfinansowanych ze $rodkéw EFRR w stosunku do ktérych
nie stosuje sie ustawy Prawo zamowien publicznych ,Dostawa wyposazenia wraz z montazem w
ramach projektu pn. Modernizacja energetyczna budynku Szpitala Specjalistycznego ,Sanus” w
Stalowej Woli”

Zamawiajacy informuje ze w dniu 19.04.2019r. wplynely nastepujace pytania:
Pytanie nr 1.

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami dot. parametréw $wietlnych opraw oraz Zzrédet $wiatfa nie
wynika jednoznacznie jakie te parametry maja by¢. Nie jest wykluczone, Ze ilo$¢ oraz parametry
zrodet mogg by¢ wyzsze ze wzgledu na ograniczenia mocowe $wietléwek oraz straty na rozproszeniu
$wiatta w rastrze. W zwigzku z tym aby dokona¢ obliczer fotometrycznych na ktére sie Paristwo
powotujecie koniecznym bytoby przestanie rzutéw budynku Szpitala wraz z przeznaczeniem
pomieszczen (pomieszczenia mogg mie¢ rézne wymogi wg normy).?

Odp.: Zgodnie z zapisem w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym pkt 1.3 ,Zakres prac nalezy
wykona¢ w oparciu o wiasny projekt wykonawczo-budowlany oraz projekt elektryczny przygotowany
przez osoby do tego uprawnione (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym)”.

Pytanie nr 2.

Czy dopuszczacie Paristwo zastosowanie opraw panelowych z kloszem o wymiarach odpowiadajgcych
oprawom rastrowym?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza wymiane opraw rastrowych na oprawy panelowe pod warunkiem
zachowania tego samego wzoru dla wszystkich opraw oraz spetnienia wymogéw fotometrycznych.

Pytanie nr 3.

Czy zastosowane oprawy w obiekcie s3 oprawami w wykonaniu natynkowym czy podtynkowym
(prosba o okreslenie rodzaju sufitu)

Odp.: Obecnie zastosowane oprawy w obiekcie s oprawami w wykonaniu natynkowym i
podtynkowym. Zamawiajgcy nie jest w stanie poda¢ ilosci poszczeg6inych opraw. Zgonie z zapisem w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (str 6 pkt. 3 i 4) to wykonawca ma okresli¢ dobor i
rozmieszczenie lamp.
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Pytanie nr 4.

Czy zaréwka z trzonkiem GU4 jest zasilana na 12V czy 230V?

Odp.: Zgodnie z programem funkcjonalno uzytkowym 230V.

Pytanie nr 5.

Czy moglibyscie Paristwo przesta¢ zdjecie oprawy na zar6éwke E27 oraz trzonek GU4?

Odp.: Oprawy oswietleniowe na zaréwki E27 oraz GU4 sg réznorodne i nie ma ujednoliconych opraw.

Odpowiedzi na pytania stanowig integralng cze$¢ Instrukcji dla wykonawcéw i Programu
funkcjonalno — uzytkowego i prosze je uwzgledni¢ przy sktadaniu ofert
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